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STRUTTURA:

PARETE VERSO L'ESTERNO

Spess |Conduttivita]Cond unitar [Massa VVolum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] C [W/m2K] |M.V.[Kg/m3] R [M2K/W]
Adduttanza interno 7,7 0,130
Malta di calce e cemento 0,02 0,9 45 1800 0,022
Strato mattoni pieni 0,2 0,58 2,9 1700 0,345
Strato d'aria verticale 0,04 0,55 13,75 0,073
Strato mattoni pieno 0,2 0,58 2,9 1700 0,345
Malta di calce e cemento 0,02 0,9 45 1800 0,022
Adduttanza esterno 25 0,040
Spessore totale 0,48|m Resistenza term tot 0,977 |[m2K/W
Trasmittanza tot 1,024 |[W/m2K
STRUTTURA: PARETE SOTTOFINESTRA (dati da rilievo)
Spess |Conduttivita]Cond unitar |[Massa Volum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] C [W/m2K] |M.V.[Kg/m3] R [M2K/W]
Adduttanza interno 7,7 0,130
Malta di calce e cemento 0,02 0,9 45 1800 0,022
Strato mattoni pieni 0,2 0,58 2,9 1700 0,345
Malta di calce e cemento 0,02 0,9 45 1800 0,022
Adduttanza esterno 25 0,040
Spessore totale 0,24|m Resistenza term tot 0,559|[Mm2K/W
Trasmittanza tot 1,788|[W/m2K
STRUTTURA: SOLAIO INTERPIANO
Spess |Conduttivita]|]Cond unitar |[Massa VVolum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] C [W/m2K] |M.V.[Kg/m3] R [M2K/W]
Adduttanza superiore 7,7 0,130
Malta di cemento 0,05 1,4 28 2000 0,036
Blocco laterizio 0,18 3,333 1800 0,300
Malta di cemento 0,02 0,7 35 1800 0,029
Adduttanza inferiore 7.7 0,130
Spessore totale 0,25|m Resistenza term tot 0,624|[Mm2K/W
Trasmittanza tot 1,602|[W/m2K
STRUTTURA: PARETE VANO SCALE (dati da rilievo)
Spess |Conduttivita]|]Cond unitar |[Massa VVolum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] C [W/m2K] |M.V.[Kg/m3] R [M2K/W]
Adduttanza interno 7,7 (0] 0,130
Malta di calce e cemento 0,02 0,9 45 1800 0,022
Strato mattoni pieni 0,2 0,58 2,9 1700 0,345
Strato d'aria verticale 0,04 0,55 13,75 0,073
Strato mattoni pieno 0,2 0,58 2,9 1700 0,345
Malta di calce e cemento 0,02 0,9 45 1800 0,022
Adduttanza esterno 7,7 0,130
Spessore totale 0,48|m Resistenza term tot 1,067 |[Mm2K/W
Trasmittanza tot 0,938[[W/m2K
STRUTTURA: SOLAIO INTERPIANO POST INTERVENTO MIGLIORATIVO
Spess |Conduttivita]Cond unitar |[Massa Volum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] C [W/m2K] |M.V.[Kg/m3] R [M2K/W]
Adduttanza superiore 7,7 0,130
isolante poliuretano espanso 0,06 0,02] 0,3333333 3,000
Malta di cemento 0,05 1,4 28 2000 0,036
Blocco laterizio 0,18 3,333 1800 0,300
Malta di cemento 0,02 0,7 35 1800 0,029
Adduttanza inferiore 7.7 0,130
Spessore totale 0,31|m Resistenza term tot 3,624|[M2K/W
Trasmittanza tot 0,276[[W/m2K
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T Pl
A B c | b (1.gas) W W I
2-566 | 566 | 500 | 65 77 | 1w 89,5 707 | 1,29
2-880 | 879 | 813 | 865 77 | 1w 137 108 | 1,31
3-566 | 566 | 500 | 65 112 | 1w" 115 90,7 1,30
3-690 | 609 | 623 | 65 | 112 | 1w" 140 | 111 | 1,28
3-880 | 879 | 813 | 65 | 112 | 1m" 176 | 139 | 1,29
4-568 | 566 | 500 | 85 | 147 | 1w" 139 110 | 1,28
4-690 | 689 | €23 | 65 147 | 1w | 172 136 1,30
4-880 | 879 | 813 | 65 147 | 1w" 215 170 1,28
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Legenda:

14 manometro

15 rubinetto gas

16 rubinetto entrata acqua con filtro
17 valvola a tre vie pressostatica

18 gruppo precedenza sanitario

19 pressostato differenziale idraulico
20 sensore di flusso con filtro

21 by-pass automatico

22 scambiatore acqua-acqua a piastre
23 rubinetto di caricamento caldaia
24 rubinetto di scarico caldaia
25
26

001100401

valvola di sicurezza

micro precedenza sanitario
7 micro pressostato differenziale idraulico
8 pompa con separatore d’aria
29 valvola automatica sfogo aria
30 sonda NTC sanitario
31 sonda NTC riscaldamento
32 termostato di sicurezza
33 vaso espansione
34 valvola del gas
35 rampa gas con ugelli
36 bruciatore
ar
38
39
40

elettrodo di accensione
elettrodo di rivelazione
scambiatore acqua-fumi
convogliatore fumi

41 ventilatore

42 pressostato aria

43 presa di pressione positiva

44 presa di pressione negativa

45 raccordo concentrico

| numeri da 1 a 13 compaiono nella figura 1di pagina 5 ®/

(pannello comandi)

| 0% @¢® || e

mandats uscita gas enlrals ritormo
riscaldamento sanitaric sanitatio  riscaldamento

Figura 16




Caratteristiche tecniche

Portata termica nominals kW 25,8
Portata termica ridotta kW 106
Potenza termica nominals kW 24
keal'h 20.600
Potenza termica ridott kW 9.3
keal/h 2.000
Rend imento secondo la dirsttiva 92/42/CEE = ke
Pressione massima acqua crouito termico bar 3
Capacith vaso espansions | 8
Pressione del vaso d'espansions bar 0,5
Pressione massima acqua clreuito sanitario bar g8
Pressione minima dinamica asqua cireuito sanitario bar 0,2
Portata minima acqua sanitaria I rmin 25
Produzione acgua sanitaria con AT=25"C rmin 13,7
Froduzione acqua sanitaria con AT=35"C I'rmin 9.8
Portata specifica [*) ¥ rmin 10,5
Diametro condotto di scarico sdoppiato Imm 80 o B0
Diametro condotto di asp razione sdoppiato mrm &0
Portata massica fumi max kg's 0,020
Portata massica fumi min. kals 0,017
Temperatura fumi max °C 146
Temperatura fumi min. b 106
Tipodigas G.20
530453
Pressione di alimentazions gas metano mibar 20
Pressione di alimentazions gas butano mbar 30
Pressione di alimentazions gas propano mbar ar
Tensione di almentazions ekettrica v 230
Frequerza di alimentazione eketirica Hz 50
Potenza elettrica nominalke W 170
Peso netto kg 395
Dirmensioni dlterza mim 763
larghezza mm 450
profondita mm 345
Grado di protezions contro 'umidita e la penetrazione dell'acqua IP X500

") secondo EN 625
") sacondo EN 60529

BAXI 5. pA., nella costante irione di migliommento dei prodetti, =i iserva lapossibilit di modificans i dati espressiin gquesta documentazions in gualksiasi
momento e senza preaviiso. La presente documentazione & un supporto informativo ¢ non considerabile come contratto nei confronti di terei.

BAXI s.p.A.

36061 BASSAND DEL GRAPFA VI ITALIA
Via Trozzetti, 20
Tel. 0424 - 517111
Telefax 0424/38088

Ediz. 2 - 03/06

codice 924 408 1



r vri 1

! s
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Medizg di tre inisurazion significative

Indicare solo la concentrazione def gag effetiivamente misy dallo strurmento.

Salo per combustibili liquidi

Indicare $1 oppure NO

. & il valore caleolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelative, due pumti legati all’incettesza della misara

Indicare P = pesitiva; N = negativa; NC = non controllabile

Nome e cognome di chi traserive i risultati nel quadro: I'installatore {in sede di prima verifica di impianto nuove), in segulto il manntentore oppure
Ieventuale terzo responsabile :

15
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STRUTTURA: SOLAIO INTERPIANO

Spess |Conduttivita|Cond unitar |Massa Volum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] |C[W/m2K] IM.V.[Kg/m3] R [m2K/W]
Adduttanza superiore 7,7 0,130
Malta di cemento 0,05 14 28 2000 0,036
Blocco laterizio 0,18 3,333 1800 0,300
Malta di cemento 0,02 0,7 35 1800 0,029
Adduttanza inferiore 7,7 0,130
Spessore totale 0,25|m Resistenza term tot 0,624|[m2K/W

Trasmittanza tot 1,602|[WIm2K

. $ " HPEEES # B
STRUTTURA: SOLAIO INTERPIANO POST INTERVENTO MIGLIORATIVO

Spess |Conduttivita|Cond unitar |Massa Volum Resist term
Stratigrafia: s [m] [W/mK] IC [W/m2K] |M.V.[Kg/m3] R [m2K/W]
Adduttanza superiore 7,7 0,130
isolante poliuretano espanso 0,06 0,02] 0,3333333 3,000
Malta di cemento 0,05 14 28 2000 0,036
Blocco laterizio 0,18 3,333 1800 0,300
Malta di cemento 0,02 0,7 35 1800 0,029
Adduttanza inferiore 7,7 0,130
Spessore totale 0,31]m Resistenza term tot 3,624 |[m2K/W]

Trasmittanza tot 0,276|[W/m2K]
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